
Beruhigungsstrecken (SN 592000:2024)

Horizontale Richtungsänderungen (SN 592000:2024)

Bei horizontalen Richtungsänderungen sowie bei Zusammenführungen ist nach dem Bogen oder Abzweig

eine Beruhigungsstrecke von > oder = 3xDN anzuordnen
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Beruhigungsstrecke nach horizontaler Abzweigung

und Zusammenführung zweier Abwasserleitungen

Bei horizontalen Richtungsänderungen ohne Schacht dürfen Bogen bis 45° verwendet werden. Richtungs-

änderungen von 90° sind mit zwei 45°-Bogen mit Zwischenstück, sodass die Länge zwischen den Achsen-

schnittpunkten einem Mass von 3xDN entspricht, oder eine 90°-Bogen mit einem Radius von mind. 2xDN

auszufürhen. Die Rohrverbindung darf nicht als Richtungsändrung eingesetzt werden.
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Horizontale Richtungsänderung

mit Bogen 90°

Sammel- und Grundleitungsanschlüsse (SN 592000:2024)

Für die Sammel- und Grundlei tungsanschlüsse dürfen nur Formstücke verwendet werden. Die Umlenkung der

vert ikalen Fal l lei tungen an die Sammel- und Grundlei tung ist mit zwei 45°-Bogen oder entsprechendem Umlenk-

bogen auszuführen. Einzelne Entwässerungsgegenstände dürfen mit 90°-Bogen gemäss untenetehender Abb.

angeschlossen werden. Die Nennweite der Sammel- und Grundleitung ist bis über die Putzöffnung hinaus bei-

zubehalten.

Sammel- und Grundleitungsanschlüsse

±0.00 = 459.80 m. ü. M. = OK fertig Boden EG
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Vor dem Eindecken der Leitungen und vor Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche

Entwässerungsanlagteile durch das Kontrol lorgan abnehmen zu lassen.

Der gewünschte Abnahmetrmin ist rechtzeitig, mind. 24 Stunden im voraus, dem Kon-

trol lorgan der Gemeinde Richterswil (Werke, Tel. :  044 787 11 22) zur Abnahme zu

melden.
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Polyethylen (Hart)

Polypropylen

Spezialbetonrohre

Steinteugrohre

Ausgussbecken

Auslaufkote

Bidet

Badewanne

Bodenablauf

Bodeneinlauf

Deckelkote

Duschwanne

Einlaufkote

Einstiegsschacht

Fettabscheider

Geruchsverschlussdeckel

Inspektionsäffnung

Lüftung

Mineralölabscheider

Pumpendruck-Leitung

Putzöffnung

Sohlenkote

Schlammfang

Spülbecken

Schlammsammler

Tauchbogen

Tropfrinne

Urinal

Klossettanlage

Waschmaschine

Waschtisch
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hä us l i ches  Ab w ass e r  ( WAS- H )

S i cke rw asse r  (WAR -S i )

n i c h t  ve rschm u tz te s  N i e de rsc h l agw asse r  (WAR -R )

bes tehende ,  i n  Be t r i eb  b l e i bende  Grund le i tungen

an  D ecke  ge f üh r t  (WAS-H )

an  D ecke  ge f üh r t  (WAR -R )

i n  D ecke  ge füh r t  (WAS-H )

i n  D ecke  ge füh r t  (WAR -R )

i ndus t r ie l l es  Abw asse r  (WAS- I )

ve r schmu tz tes  N i ed e rsc h l agw asse r  (WAR -S )

an  D ecke  ge f üh r t  (WAR -S )

In  D ecke  ge f üh r t  (WAR -S )

Die Anschlüsse an einer Betonwand dürfen nicht über OK roh Boden geführt werden!

(Flächenschalung)

Sämtl iche Leitungen unter der Bodenplatte werden in PE ausgeführt

Die Grundleitungen unter der Bodenplatte,sind zwingend auf Tragschalen

zu montieren!

Sämmtliche nicht Bezeichnete Anschlüsse sind mit Steckmuffe auszuführen.

OK Steckmuffe = 1.0 cm tiefer als Rohbodenkote.

Die Gebäudekanalisation l iegt im Grundwasserbereich. Sämtliche Leitungsabschnitte

sind vor dem Einbetonieren durch den Unternehmer (gemäss SIA 190) auf Dichtheit zu

prüfen. Die Prüfungsergbnisse sind lückenlos zu protokoll ieren.

Bei allen Bodenplatten - Durchdringungen sind Mauerkragen zu verwenden!
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Bemassung des  Schlammsammlers (SS)

gem. SN592 000 Tabe lle 23

Bemassung der  Eins tiegsschächte  (ES)

gem. SN592 000 Tabe lle 26
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Rohrverlegeprofi le und Graben

Normprofi l  U4 Normprofi l  V4

Biegeweiche Rohre b is zu einer  Nennweite DN 300 sind genere l l

mi t dem Prof i l  4 nach Norm SIA 190 einzubauen.

Der Beton hat in der  Regel  die Festigke itsklasse C20/25 und

Exposi t ionsklasse X0 zu er fül len

Gesamter Mindestarbeitsraum im Verhältnis zum Aussendurchmesser (OD) des Rohres

DN Mindestarbeitsraum insgesammt (OD+x) [m]

U-Graben

 β > 60°

 β

 β  ≤ 60°

≤ 225 OD + 0,4 OD + 0,4 OD + 0,4

> 225 bis ≤ 300 OD + 0,5 OD + 0,5 OD + 0,4

V-Graben

Anmerkung: Bei den Angaben OD+x entspricht x/2 dem Mindestarbeitstaum zwischen

Rohr und Grabenwand oder dem Grabenverbau, falls vorhanden.

M a u e r k r a g e n

P E 1 1 0

P E 5 6

PE-Bodenwasserablauf

Var ino ø110

Ar t.  Nr . 367.630

822~ 58

Detail  Bodenablauf mit Mauerkragen

PE-Bodenwasserablauf

Var ino  senkr . ø110

Ar t-Nr  388.022

P E 5 0

822

2
0

1

M a u e r k r a g e n

M a u e r k r a g e n

P E 1 1 0

DALLMER Bodenablauf

Pronto Plus  DN 100

mit  Sperrwasservor lage

Art -Nr  3-700032

Prinzip Schlammsammler (SS)Prinzip Einstiegsschacht (ES)

Prinzip Absturzschacht mit aussen-

l iegendem Untersturz

Prinzip Absturzschacht mit innen-

l iegendem Untersturz

OK Rohrende = 1.0 cm unter

OK Bodenplatte
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E1u

ø 1 1 0  P E

2
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1 1

Bodenplatte

Magerbeton

ø110 PE = Sohle mind. 29.0 cm UK Bodenplatte

ø125 PE = Sohle mind. 33.0 cm UK Bodenplatte

OK Steckmuffe = 1.0 cm unter

OK Bodenplatte
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Detailschnitt durch Bodenplatte für Fall leitungen

M a u e r k r a g e n

ø 1 2 5  P E

Sturzgefäl le

Nach dem Sturzgefälle ist eine Beruhigungsstrecke von

>/= 10x DN anzuordnen

Sohle abgetreppt

Bogen </= 45°

Bogen </= 45°

>/= 10xDN
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VORKONTROLLE Kanalisation: Grundstück 3422 - "Zita Muri", 5630 Muri

Signaturenstempel: Grundstück 3422 - "Zita Muri", 5630 Muri

Grunde igen tümer :
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Or t :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /  Da tum :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I ngen ieu r  Gebäude techn ik :
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OK= - 0. 05 /  H= 5.95m
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Entlüftung Schacht
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Rinne -1.UG:

FS ø90 PE

Ab Langmuffe ø110

0.000 l/s

PDL ø63 PE-S8 (durch Sanitärunternehmer)
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Gef. 2.0 %
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S = -7.630 / 452.170
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S = -7.260 / 452.540

S = -7.834 / 451.066

S = -8.057 / 450.843

S = -7.090 / 452.710
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Kondensat = 0.10 DU

Monoblock LU

Hauptverteiler Sanitär

Spülung Enth. = 0.75 DU
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S = -7.750 / 452.050
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Schl ammsammler  SS WAS- H

ø60/ 80 h b i s  TB  =  1 .5 95  m

h ge sa mt  =  2 .5 95  m

Nu tz t i e f e= 1 . 00  m

D = -7 .070   /  452 .730 müM

E  = -8 .580  /  4 51 .220  müM

De ck e l  vo l l  /  K l as se  A  15  /  T auc hb og en

Sc ha ch t  au s  Kun s t s t o f f  (Gr un dwas se r )

mi t  Au f t r i eb ss i che ru ng

En t l ü f t e t  üb er  E2

E   = -8 .580  /  451 .220  müM

A = -8 .665  /  4 51 .135  müM
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E  = -8 .580  /  4 51 .220  müM
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S ch n i t t  D e ta i l  A bw as se rh eb ea n l ag e

V n=  91L

P umpe nsum pf

Hebeanl age WAS- H

ø60/ 80 h  g es amt

Z uf l u ss  WAS

Z uf l u ss  WAR
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h  man o

Fö rd ers t r om

V n

Vre s  (SN59 20 00 )

Vr e s R

Vre s  +  Vr es R

Vr es  e f f .  a b  Vn  b i s  EL

D = -7 .070   /  452 .730 müM

E L = -7 .690  /  4 52 .110  müM

De ck e l  d i ch t  /  K la ss e  A 1 5  /  Sc hac h t  a us

Ku ns ts t o f f  ( Gru nd was se r )  mi t  Au f t r i ebs s i che ru ng

R in ne n AEH nu r  ak t i v  wen n Re in ig un g AEH

nu r  1x  2 .0DU pr o  AEH-Sto ckwer k  e i nka lk u l i e r t

P D L = -7 .690  /  452 .110  müM

S = -9 .325  /  4 50 .475  müM
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E  = -8 .675  /  4 51 .125  müM

E  = -8 .182  /  4 50 .618  müM
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S= -7.582 / 452.218

BE ø110

ø110 PE / 0.0 DU

Gef. 2.0 %

ø110 PE / 0.0 DU

Gef. 2.0 %

Rinne -1.UG:

FS ø90 PE

Ab Langmuffe ø110

0.000 l/s

WAR-S

GLA 110

x1

FS ø90 PE

Ab Langmuffe ø110

0.000 l/s

WAR-S

GLA 110

x1

WAR-S

GLA 110

x1

ø110 PE / 0.0 DU

Gef. 2.0 %
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%

R a m m s c h u t z

R a m m s c h u t z

R a m m s c h u t z

R a m m s c h u t z

=  2 .2 35  m

= 7 . 0  DU =  1 .3 20  l / s

= 0 . 21  l / s

= 1 . 53  l / s

=  7 . 97  mF S

= 2 . 50  l / s

=  91 L

=  1 82 L

= 6 . 86m²  *  50 l /m ²= 34 3L

=  5 25 L

=  5 78 L

V resR + V res

= 525L

Kondensat = 0.20 DU

Monoblock LU

ø110 PE / 0.06 l/s

Gef. 2.0 %

Ei nst i egschacht  ES WAS- H

ø60/ 80 h ge sa mt  =  1 .2 70  m

D = -7 .170   /  452 .630 müM

E  = -8 .420  /  4 51 .380  müM

De ck e l  v o l l  /  K las se  B  1 25

Sc ha ch t  au s  Kun s t s t o f f  (Gr un dwas se r )

mi t  Au f t r i ebs s ic her un g  u nd  Ein s t i eg h i l f e

E   = -8 .420  /  451 .380  müM

A = -8 .440  /  4 51 .360  müM
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S = -7.776 / 451.124
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S = -7.215 / 452.585

S = -9 .325  /  4 50 .475  müM

E  = -8 .055  /  4 51 .745  müM

3

S = -7.750 / 452.050

45° 45°

45°

45°

15°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

Ei nst i egschacht  ES WAS- H

ø60/ 80 h ge sa mt  =  0 .8 00  m

D = -7 .070   /  452 .730 müM

E  = -7 .822  /  4 51 .978  müM

De ck e l  v o l l  /  K las se  B  1 25

Sc ha ch t  au s  Kun s t s t o f f  (Gr un dwas se r )

mi t  Au f t r i eb ss i che ru ng

E   = -7 .822  /  451 .978  müM

-7 .822  /  4 51 .978  müM
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A = -7 .872  /  4 51 .928  müM
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